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PROSPETTO OVESTSEZIONE A-A

ASCENSORE

Corda d'acciaio inox da 8 mm

Punto Stop Fune

FRONIUS SYMO

STRINGA 1 - n. 17 moduli fotovoltaici  da 330 Wp

Cable solar tipo FG21M21
sez. 2x(1x6) mmq

Collegamento a terra
dei profili metallici

STRINGA 2 - n. 17 moduli fotovoltaici  da 330 Wp

Cable solar tipo FG21M21
sez. 2x(1x6) mmq

Collegamento a terra
dei profili metallici

STRINGA 3 - n. 12 moduli fotovoltaici  da 300 Wp

Cable solar tipo FG21M21
sez. 2x(1x6) mmq

Collegamento a terra
dei profili metallici

STRINGA 4 - n. 12 moduli fotovoltaici  da 300 Wp

Cable solar tipo FG21M21
sez. 2x(1x6) mmq

Collegamento a terra
dei profili metallici

COPERTURA EDIFICIO
POTENZA TOTALE IMPIANTO

FOTOVOLTAICO:  18,42 kWp

QUADRO INTERFACCIA 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

DDG
FOTOVOLTAICO
4 Poli - In=32 A 

Protezione d'interfaccia
Lovato PMVF51

secondo CEI 0-21

SPI

id id id id

Contattore
Ie = 40 A - AC-1

DISPOSITIVO
DI INTERFACCIA (DDI)

<U

FOTOVOLTAICO
4 Poli - In=32 A 
Pdi=10 kA
Idn 0,3A - classe A

Cavo tipo FG16OR16
sez. 5G6mmq

Cable solar tipo FG21M21 sez. 2x(1x10) mmq

QUADRO ELETTRICO FOTOVOLTAICO

UPS

FUS

Wh
CONTATORE M2

ENERGIA PRODOTTA
ad inserzione diretta

INVERTER 
tipo FRONIUS
mod. Symo 17.5-3.M
Pot. nominale alternata 17,5 kW
Conforme CEI 0-21/2019

3P+N
In=40 A

Scaricatori di sovratensione
tipo OBO
mod: V25-B+C/3+NPE
Dati: Uoc max = 900 V

Up ≤ 3,0 kV

Wh
CONTATORE
ENERGIA
BIDIREZIONALE

QUADRO CONSEGNA ENERGIA

Punto di connessione

Pot. in immissione 20,5 kW
Pot. in prelievo 50 kW

RECINZIONE DI CONFINE

4 Poli
In=63 A
GENERALE QUADRO

UTENZE
IMPIANTO 
ELETTRICO 
ESISTENTE

QUADRO ELETTRICO GENERALE
EDIFICIO PROTEZIONE CIVILE

4 Poli
In=32 A
Icc=10 kA
INTERRUTTORE GENERALE
FOTROVOLTAICO
(DDG)

Aggiungere interruttore 
nel quadro esistente

Cavo tipo FG7OR
sez. 5G6 mmq

QUADRO C.C.

- +

Al collettore
di terra
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QUADRO c.c.  Codice 7852017  - String box 
tipo ITALWEBER 2 Stringhe In = 25 A - 1000 Vdc  
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QUADRO c.c.  Codice 7852017  - String box 
tipo ITALWEBER 2 Stringhe In = 25 A - 1000 Vdc  
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Cable solar tipo FG21M21 sez. 2x(1x10) mmq

id id id id

id id id id
MUNICIPIO

4 Poli
In=250 A
Id=1 A
t=0,6 s
Tipo BTCINO
mod. ME 250N
ESISTENTE

4 Poli
In=63 A
Id=0,03 A
Tipo BTCINO
mod. F84/63
ESISTENTE

GENERALE 
MAGAZZINO

QUADRO ELETTRICO 
SMISTAMENTO

4 Poli
In=32 A
ESISTENTE

Cavo tipo FG16OR16
sez. 5G10 mmq

id id id id

MAGAZZINO 
COMUNALE

CANCELLO

id id

2 Poli
In=10 A
ESISTENTE

EDIFICIO PROTEZIONE CIVILE

Pulsante di sgancio 
generale esistente

bobina sgancio
esistente

DISPOSITIVO 
GENERALE (DG)

Cavo tipo FG16OR16
sez. 5G6 mmq

LINEA VITA CL C 10.00 m

SCHEMA
Installazzione e Uso

Distanza RAGGIUNGIBILE in trattenuta Misurata sulla falda

Distanza CALPESTABILE in trattenuta Misurata sulla falda

PALO LINSAFE CL C d'estremità 
per fissaggio linea vita

tenditore in acciaio zincato M14

PALO LINSAFE CL C d'estremità 
per fissaggio linea vita

Cavo tipo FG16OR16
sez. 5G6mmq

Punto Stop Fune

1706,7cm
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Assorbitore 

Fissaggio con barre filettate 
(n.8 x M12) per ancoraggio 
palo d'estremità

TERMINALE LINEA VITA CL C - TS-SAFE

ACCESSO IN SICUREZZA - GANCIO1

LEGENDA DEGLI APPRESTAMENTI
PER LA SICUREZZA

TS-SAFE

GANCIO1 N
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Titolo:

Disegno:

Il tecnico:

Tavola numero:

SCHEMA ELETTRICO

VUARAN Per. Ind. Massimiliano

PROGETTO:

Committente: COMUNE DI TALMASSONS
Via Tomadini, 15 - 33030 - Talmassons (UD)
P. IVA 00544040306 - C.F. 80010190306

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

VB 

COMUNE DI TALMASSONS PROVINCIA DI UDINE

Ubicazione edificio: Via Tomadini, 15

IMPIANTO FOTOVOLTIACO
AREA MUNICIPIO
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Data Aggiornamento
Emissione
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Ufficio: Via Gen. Radaelli, N° 43 - 33053 - LATISANA (UD)
Telefono 0431-50568 e-mail 043150568@iol.it
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